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wymiana na drzwi p-poż

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

gniazda gazów medycznych
(tlen, spr. pow, próżnia)

gniazda gazów medycznych
(tlen, spr. pow, próżnia)

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

trzystanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

jednostanowiskowy panel nadłóżkowy poziomy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda
gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

jednostanowiskowy panel nadłóżkowy pionowy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe

dwustanowiskowy panel nadłóżkowy pionowy
wyposażony w gniazda elektryczne, gniazda

gazów medycznych i oświetlenie przyłóżkowe
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K-4

EI 30

E
I 

30

H
P

 2
5

HP 25

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

WC
3,41 m2

20

WC
2,69 m2

0.36

DYŻURKA LEKARSKA
31,57 m2

18

SEKRETARIAT
10,62 m2

16

MAGAZYN BIEL. CZYST.
7,68 m2

SALA CHORYCH 2-OS.
11,21 m2

68

ŁAZIENKA MĘSKA
7,4 m2

66

SALA CHORYCH 1-OS.
7,73 m2

67

ŁAZIENKA DAMSKA
9,03 m2

65

ŁAZIENKA PERSONELU
6,25 m2

64

POM. ODDZIAŁOWEJ
13,39 m2

14

SALA CHORYCH 3-OS.
19,02 m2

8

GAB. ZABIEGOWY
16,94 m2

9

SALA CHORYCH 3-OS.
26,34 m2

10

SALA CHORYCH 3 - OS.
17,15 m2

11

WC MĘSKI
11,94 m2

WC DAMSKI
8,53 m2

KOMUNIKACJA
5,72 m2

22

WC
2,78 m2

GAB. ORDYNATORA
16,33 m2

17

KOMUNIKACJA
42,81 m2

K .

WC
4,58 m2

WC
3,3 m2

SALA CHORYCH 4-OS.
31,05 m2

24

WC
3,52 m2

KOMUNIKACJA
4,46 m2

SALA CHORYCH 3-OS.
23,38 m2

34

SALA CHORYCH 3-OS.
23,56 m2

35

SALA CHORYCH 3-OS.
22,22 m2

36

SALA CHORYCH 3-OS.
20,84 m2

37

SALA CHORYCH 3-OS.
22,02 m2

38

PRO MORTE
13,52 m2

44

BRUDOWNIK
7,01 m2

40

POM. PORZĄDKOWE
5,45 m2

41

GAB. ZABIEGOWY
17,38 m2

45

POK. PIELĘGNIARSKI
9,2 m2

47

KUCHNIA
11,48 m2

49

PRZEDKUCHNIA
11,03 m2

50

KOMUNIKACJA
3,42 m2

15

KOMUNIKACJA
114,37 m2

K

ŁAZIENKA
2,17 m2

SALA CHORYCH 3 OSOBOWA
19,03 m2

58

KOMUNIKACJA
31,59 m2

H

SALA CHORYCH 5-OS.
32,09 m2

SALA CHORYCH 3-OS.
19,63 m2

7


